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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Sécurité Sanitaire et Santé Environnementale
556. avenue Willv Brandt 59777 EURALILLE

Contréle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par : Destinataires
Thierry Durant MONSIEUR LE PRESIDENT - SYNDICAT DES EAUX DE MONTMACQ
Tel: 0344896138 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTMACQ

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR FRANCE

J'ai 'honneur de porter 4 votre connaissance les résuitats des analyses effectuées sur '"échantillon prélevé, dans le cadre du
contro!e samta:re sur ['unité de gestlon de:

B " MONTMACQ
Prélévement 00099457 Commune MONTMACQ
Uinité de gestion 0240 MONTMACQ Prélevé le : mardi 19 avril 2016 & 13h00
Installation Ubl 001245 MONTMACQ par : LDAR
Point de surveillance | P 0000001769 CENTRE-VILLAGE Type visite : DA
:Localisation exacte | GROUPE SCOLAIRE ROBINET MITIGEUR DU LAVE-MAINS DES SANITAIRES

Masures da terrain

Température de feau °C

pH 71 unitépH
Chiore libre 0.36 ma/Ci2
Chlcre total 0.40 imaiClz

|Analyses laboratoire

Analyse effectude par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCE DE L'AISNE, BELLEU 0203
Type del'analyse : D1_4 Code SISE de {analyse : 60099616 Référence laboratoire : H_CS16.1119.12

Limites ¢ de qualnté
inférieure

{CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES j

Aspect (qualitatif) 0 aualit.
Couleur (qualitatif} 0 aualit.
Qdeur (qualitatif) 0 aualit.
Turbidité néphélométrique NFLJ <0,30 NFU 2,00
'PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES i
Bact. aér. revivifiables & 22°-68h <1 nfmL
Bact, aér, revivifiables 2 36°-44h <1 nfmL
Bactéries coliformes /100ml-MS 0 nM00mL 0
Entérocosues 1100ml-MS 0 nf100mL 0
Escherichia coli /10Cm] -MF 0 n{100mL. 0
[EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE |
pH [ 7.3 [unitéoH ] ] [ &80 1 9800 ]
[MINERALISATION |
Conductivité a 20°C I 800 TuSfem ‘ ‘ ‘ 180,00 100000 |
Conductivité 3 25°C | 870 uSicm 200,00 1100.00__]
[PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES i
Ammonium {en NH4) <0,050 ma/l 0,10
Nitrates {en NO3) <1 ma/l 50.00
Nitrites (en NO2) <0.010 mel, 0.50
[FER ET MANGANESE ]
Fer total [<50 Fuan ’ E ’ 200,00 |
Manaanése fotal i<0.5 Hafl 5 5000 |

[ Conclusion sanitaire { Prélévement N° : 00099457) l

Eau d'alimentation conforme aux exugences de qualsté en vugueur pour 1 ensemble des -
paramétres mesurés : : .

Signé a Beauvais le 13 juin 2016

Pour le Directeur
l'ingénieur sanitaire

B.VIN

le présent bulletin doit étre affiché a la ou (les mairie concernées) dans son intéaratité



